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Conexion A-B
Modbus con sistema
de control y
alimentacion (12VDC)

CONFIGURACION PARA
EQUIPOS HISENSE
(No Madificar)
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A CONECTOR X940
EN UNIDAD INTERIOR

/1\ ATENCION

BAJO NINGl'JN'CONCEPTO, EL CABLEADO DE
INTERCONEXION DEL SISTEMA ( TERMOSTATOS,
SISTEMA DE CONTROL, MODULO COMUNICACION, ETC...)
PUEDE DISCURRIR JUNTO A CABLES DE ALIMENTACION,
Y EN PARTICULAR JUNTO A CABLEADO DE 230VAC, YA
QUE LAS INTERFERENCIAS PUEDEN ALTERAR EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DETALLE CONECTOR X940
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EQUIPO PRODUCCION

PAS-MB HISENSE

Producto PASARELA CONTROL HISENSE
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